
Главный корпус

ОПС

Абонентский 

трансформатор ТГА 

(ТАМУ-10)

T-6223A интерфейс 

передачи аварийного 

сигнала

T-6713 Преобразователь 

сигналов RS-422 – TCP/IP

LAN

Схема построения комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций на заводе НПП «Квант»

T-6700R Сервер 

HR-4015LKM

JPX-3000 Источник 

бесперебойного питания

220В

- Кабель СПЕЦЛАН FTP-5нг(D)-FRLS Nx2x0,52

- Кабель КПСЭнг-FRLS

- Кабель питания 220В

LC-8108 Контроль линий

Инженерная лаборатория

Коммутатор ROXTON 

UNS-1008F2S

- Огнестойкий оптический кабель  ОКСнг(A) – FRHF, воздушный монтаж

T-6760 Усилитель 60 Вт

- Cухой контакт 

Коммутатор ROXTON 

UNS-1008F2S

Микрофонная 

консоль T-6702

T-67240 Усилитель 240Вт

LC-8108 Контроль линий

JPX-3000 Источник 

бесперебойного питания

220В
3 шт. 

Громкоговорителя 

WP-06T 

450м

Сеть проводного вещания 

~120В (от системы РАСЦО)

Микрофонная 

консоль T-6702

JPX-1000 Источник 

бесперебойного питания

220В

Лабораторный корпус 

(директор)

Громкоговоритель 

WP-06T 

Громкоговоритель 

HS-50T

Бойлерная

- Кабель инструментальный (экранированный несимметричный)
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