




















Экспликация помещений 4-ого этажа
Номер
поме-
щения

4 этаж
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Наименование

Лестничная клетка

Коридор

Административное помещение

Административное помещение

Административное помещение

Административное помещение

Кроссовая

Административное помещение

Административное помещение

Венткамера

Помещение уборочного инвентаря

Санузел

Санузел

Машинное помещение

Машинное помещение

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Лестничная клетка

Коридор

Чиллерная

Венткамера

Холодная камера

Подсобное помещение

Всего

Площадь,
м2

24.96
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Речевое оповещение.
План расположения оборудования.

4этаж.

- кабельная трасса системы оповещения в кабельном лотке металлическом

- оповещатель речевой потолочный

4BIAS1

4BIAS2
4BIAS3

4BIAS4

4BIAS5

4BIAS6 4BIAS7 4BIAS10

4BIAS8

4BIAS9
ШКВ4

Примечания:
1. Речевые оповещатели  установить  в конструкцию подвесного потолка с учетом расположения

осветительных приборов и пожарных извещателей.
2. Лотки металлические для прокладки кабелей системы  учтены  в разделе 02-1502-ЛВС.
3. Прокладка кабелей от ШКВ4 до оповещетелей и далее, по всем участкам трассы осуществляется

в гофротрубе ф16мм по стенам и потолку, и по лотку металлическому. Крепление к стенам и
потолку держателями гофры.

4. ШКВ4 - установить на стене в пом.407 (Кроссовая) на высоте 1,5м от уровня чистого пола.
5. Опуски кабелей системы оповещения до  ШКВ4 выполнить по конструкциям предусмотренным

разделом 02-1502-ОПС.
6. Вызывную панель 4АР1 установить на высоте 1,5м от уровня чистого пола.ШПС4

Условные обозначения:

- кабельная трасса системы оповещения 

4АР1

- кабельная трасса (интерфейс RS-485) системы оповещения

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить внутри
конструкции образованной гипсокартоном вокруг
металлической колонны.

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x0,78
Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Приходят с 3-го этажа
Подъем вертикально в лотке
металлическом,предусмотренном
в разделе 02-1502-ЛВС
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Речевое оповещение.
План расположения оборудования.

3этаж.

ШКВ3

3BIAS1-1

3BIAS2-1

3BIAS3-1

3BIAS4-1

3BIAS5-1

3BIAS7-1

3BIAS8-1

3BIAS9-1

3BIAS6-1

ШПС3

3BIAS10-1

3BIAS11-1

3BIAS12-1

3BIAS14-1

3BIAS15-1

3BIAS16-1

3BIAS17-13BIAS20-13BIAS21-13BIAS22-1

3BIAS23-1

3BIAS24-1

3BIAS18-1

3BIAS19-1

3BIAS13-1

3BIAS6-2
3BIAS1-2

3BIAS2-2

3BIAS3-2

3BIAS4-2

3BIAS5-2

3BIAS11-2

3BIAS10-2

3BIAS9-2

3BIAS8-2

3BIAS7-2

3BIAS25-2 3BIAS26-2

3BIAS24-2 3BIAS23-2

3BIAS27-2

3BIAS22-2

3BIAS28-2

3BIAS21-2 3BIAS20-2

3BIAS29-2

3BIAS19-23BIAS18-23BIAS17-23BIAS16-23BIAS15-2

3BIAS14-2

3BIAS13-2

3BIAS12-2

3BIAS1-3

3BIAS2-3 3BIAS3-3

3BIAS4-3

3BIAS6-3

3BIAS5-3

3BIAS7-3

3BIAS8-3 3BIAS9-3

3BIAS10-3

3BIAS11-33BIAS12-3

3BIAS13-3

3BIAS14-3

3BIAS15-3

3BIAS16-3

3BIAS17-3

3BIAS18-3

3BIAS19-33BIAS20-3

3BIAS21-3

3BIAS22-3

- кабельная трасса системы оповещения в кабельном лотке металлическом

- оповещатель речевой потолочный

- кабельная трасса (интерфейс RS-485) системы оповещения

Условные обозначения:

Примечания:
1. Кабельная трасса и количество зон оповещения  приняты условно.  При оптимизации способа

прокладки кабельных трасс -решения согласовать с заказчиком и проектировщиком. Возможна
организация - 8 зон оповещения на этаже. До монтажа уточнить у заказчика необходимость
организации большего количества зон оповещения по запросам арендаторов помещения.

2. Речевые оповещатели  установить  в конструкцию подвесного потолка с учетом расположения
осветительных приборов и пожарных извещателей.

3. Лотки металлические для прокладки кабелей системы  учтены  в разделе 02-1502-ЛВС.
4. Прокладка кабелей от ШКВ3 до оповещетелей и далее, по всем участкам трассы осуществляется

в гофротрубе ф16мм по стенам и потолку, и по лотку металлическому. Крепление к стенам и
потолку держателями гофры.

5. Шкаф ШКВ3 (укомплектованный RA-8236 трансляционным усилителем ) - установить на стене в
пом.320 (Подсобное помещение) на высоте 1,5м от уровня чистого пола.

6. Опуски кабелей системы оповещения до шкафа ШКВ3 выполнить по конструкциям
предусмотренным разделом 02-1502-ОПС.

7. Вызывные панели 3АР1...3АР3 установить на высоте 1,5м от уровня чистого пола.

- кабельная трасса  системы оповещения (зона 1)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 2)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 3)

3АР1 3АР2

3АР3

- вызывная абонентская панель

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить внутри
конструкции образованной гипсокартоном вокруг
металлической колонны.

2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 1x2x1,5
Выполнить прокладку в запотолочном
пространстве в лотке металлическом

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить в трубе
гофрированной по стене в штробе.

2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x0,78
2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Приходят со 2-го этажа
Подъем вертикально в лотке
металлическом,предусмотренном
в разделе 02-1502-ЛВС
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0,000

+9,600 +9,600

До подвесного
потолка

До подвесного
потолка

+4,800 +4,800

Ниша ШПК-320-12-В
ПК+огн.

Н и ш а  Ш П К - 3 2 0 - 12-В
П К + о г н.

Н и ш а  Ш П К - 3 20-12-В
П К + о гн.

Ниша ШПК-320-12-В
ПК+огн.

Ниша ШПК-320-12-В
ПК+огн.

Ниша ШПК-320-12-В
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Экспликация помещений 3-его этажа
Номер
поме-
щения

3 этаж

301

302

303

304

305

306

307

308

309

309.1

310

310.1

311

312

313

314

315.1

315.2

316

317

318

319

320

321

322

323

323.1

324

324.1

325

326

Наименование

Холл

Торговое помещение

Серверная

Раздевалка

Коридор

Подсобное помещение

Помещение для операторов

Коридор

Сан. узел

Комната отдыха персонала

Торговое помещение

Касса

Торговое помещение

Торговое помещение

Лестничная клетка

Торговое помещение

Торговое помещение

Торговое помещение

Лестничная клетка

Служебный коридор

Лифтовой холл

Кладовая ТВК

Подсобное помещение

Зона ожидания

Санузел для МГН

Умывальная (жен.)

Сан.узел (жен.)

Умывальная (муж.)

Сан.узел (муж.)

Торговое помещение

Лестничная клетка

Всего

Площадь,
м2

346,38

955.10

7.2

10.57

4.07

145.65

11.3

10.72

3.64

6.28

274.5

11.31

106.21

166.23

24.64

244.75

119.33

196.61

24.56

67.11

13.05

47.44

11.38
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24.64
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Речевое оповещение.
План расположения оборудования.

3этаж.

ШКВ3

3BIAS1-1

3BIAS2-1

3BIAS3-1

3BIAS4-1

3BIAS5-1

3BIAS7-1

3BIAS8-1

3BIAS9-1

3BIAS6-1

ШПС3

3BIAS10-1

3BIAS11-1

3BIAS12-1

3BIAS14-1

3BIAS15-1

3BIAS16-1

3BIAS17-13BIAS20-13BIAS21-13BIAS22-1

3BIAS23-1

3BIAS24-1

3BIAS18-1

3BIAS19-1

3BIAS13-1

3BIAS6-2
3BIAS1-2

3BIAS2-2

3BIAS3-2

3BIAS4-2

3BIAS5-2

3BIAS11-2

3BIAS10-2

3BIAS9-2

3BIAS8-2

3BIAS7-2

3BIAS25-2 3BIAS26-2

3BIAS24-2 3BIAS23-2

3BIAS27-2

3BIAS22-2

3BIAS28-2

3BIAS21-2 3BIAS20-2

3BIAS29-2

3BIAS19-23BIAS18-23BIAS17-23BIAS16-23BIAS15-2

3BIAS14-2

3BIAS13-2

3BIAS12-2

3BIAS1-3

3BIAS2-3 3BIAS3-3

3BIAS4-3

3BIAS6-3

3BIAS5-3

3BIAS7-3

3BIAS8-3 3BIAS9-3

3BIAS10-3

3BIAS11-33BIAS12-3

3BIAS13-3

3BIAS14-3

3BIAS15-3

3BIAS16-3

3BIAS17-3

3BIAS18-3

3BIAS19-33BIAS20-3

3BIAS21-3

3BIAS22-3

- кабельная трасса системы оповещения в кабельном лотке металлическом

- оповещатель речевой потолочный

- кабельная трасса (интерфейс RS-485) системы оповещения

Условные обозначения:

Примечания:
1. Кабельная трасса и количество зон оповещения  приняты условно.  При оптимизации способа

прокладки кабельных трасс -решения согласовать с заказчиком и проектировщиком. Возможна
организация - 8 зон оповещения на этаже. До монтажа уточнить у заказчика необходимость
организации большего количества зон оповещения по запросам арендаторов помещения.

2. Речевые оповещатели  установить  в конструкцию подвесного потолка с учетом расположения
осветительных приборов и пожарных извещателей.

3. Лотки металлические для прокладки кабелей системы  учтены  в разделе 02-1502-ЛВС.
4. Прокладка кабелей от ШКВ3 до оповещетелей и далее, по всем участкам трассы осуществляется

в гофротрубе ф16мм по стенам и потолку, и по лотку металлическому. Крепление к стенам и
потолку держателями гофры.

5. Шкаф ШКВ3 (укомплектованный RA-8236 трансляционным усилителем ) - установить на стене в
пом.320 (Подсобное помещение) на высоте 1,5м от уровня чистого пола.

6. Опуски кабелей системы оповещения до шкафа ШКВ3 выполнить по конструкциям
предусмотренным разделом 02-1502-ОПС.

7. Вызывные панели 3АР1...3АР3 установить на высоте 1,5м от уровня чистого пола.

- кабельная трасса  системы оповещения (зона 1)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 2)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 3)

3АР1 3АР2

3АР3

- вызывная абонентская панель

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить внутри
конструкции образованной гипсокартоном вокруг
металлической колонны.

2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 1x2x1,5
Выполнить прокладку в запотолочном
пространстве в лотке металлическом

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить в трубе
гофрированной по стене в штробе.

2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x0,78
2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Приходят со 2-го этажа
Подъем вертикально в лотке
металлическом,предусмотренном
в разделе 02-1502-ЛВС
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Речевое оповещение.
План расположения оборудования.

2этаж.

ШКВ2ШПС2

2BIAS1-1

2BIAS2-1
2BIAS3-1

- кабельная трасса системы оповещения в кабельном лотке металлическом

- оповещатель речевой потолочный
Условные обозначения:

Примечания:
1. Кабельная трасса и количество зон оповещения  приняты условно.  При оптимизации способа

прокладки кабельных трасс -решения согласовать с заказчиком и проектировщиком. Возможна
организация - 8 зон оповещения на этаже. До монтажа уточнить у заказчика необходимость
организации большего количества зон оповещения по запросам арендаторов помещения.

2. Речевые оповещатели  установить  в конструкцию подвесного потолка с учетом расположения
осветительных приборов и пожарных извещателей.

3. Лотки металлические для прокладки кабелей системы  учтены  в разделе 02-1502-ЛВС.
4. Прокладка кабелей от ШКВ2 до оповещетелей и далее, по всем участкам трассы осуществляется

в гофротрубе ф16мм по стенам и потолку, и по лотку металлическому. Крепление к стенам и
потолку держателями гофры.

5. Шкаф ШКВ2 (укомплектованный RA-8236 трансляционным усилителем ) - установить на стене в
пом.217 (Подсобное помещение) на высоте 1,5м от уровня чистого пола.

6. Опуски кабелей системы оповещения до шкафа ШКВ2 выполнить по конструкциям
предусмотренным разделом 02-1502-ОПС.

- кабельная трасса  системы оповещения (зона 1)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 2)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 3)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 4)

2BIAS1-2

2BIAS1-3

2BIAS1-4

2BIAS2-2

2BIAS3-22BIAS4-22BIAS5-2

2BIAS6-2 2BIAS7-2
2BIAS8-2

2BIAS9-2

2BIAS10-22BIAS11-2

2BIAS12-2

2BIAS13-2

2BIAS14-2

2BIAS15-2

2BIAS16-2

2BIAS17-2

2BIAS18-2 2BIAS19-2

2BIAS20-2

2BIAS21-22BIAS22-2

2BIAS23-2

2BIAS2-3

2BIAS3-3

2BIAS4-32BIAS5-3

2BIAS6-3

2BIAS7-3

2BIAS8-3 2BIAS9-3 2BIAS10-3

2BIAS11-32BIAS12-32BIAS13-3

2BIAS14-3

2BIAS15-3

2BIAS16-3

2BIAS17-3

2BIAS18-3

2BIAS19-3

2BIAS20-3 2BIAS21-3

2BIAS2-4 2BIAS3-4

2BIAS4-4

2BIAS5-4

2BIAS6-4 2BIAS7-4 2BIAS8-4

2BIAS9-4
2BIAS10-42BIAS11-4

2BIAS12-4 2BIAS13-4 2BIAS14-4

2BIAS15-4

2BIAS16-42BIAS17-4

2BIAS18-4 2BIAS19-4 2BIAS20-4

2BIAS21-4

2BIAS22-4

2BIAS23-4

2BIAS24-4 2BIAS25-4 2BIAS26-4

- вызывная абонентская панель

2АР3

2АР22АР1

- кабельная трасса (интерфейс RS-485) системы оповещения

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить в трубе
гофрированной по стене в штробе.

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить внутри
конструкции образованной гипсокартоном вокруг
металлической колонны.

2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе
гофрированной по потолку. Кабель в гофре
крепить держателями гофротрубы.

3Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x0,78
2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Приходят с 1-го этажа
Подъем вертикально в лотке
металлическом,предусмотренном
в разделе 02-1502-ЛВС 2700
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Экспликация помещений 2-ого этажа
Номер
поме-
щения
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215
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221.1
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Наименование

Торговое помещение
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Кладовая ТВК
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Речевое оповещение.
План расположения оборудования.

2этаж.

ШКВ2ШПС2

2BIAS1-1

2BIAS2-1
2BIAS3-1

- кабельная трасса системы оповещения в кабельном лотке металлическом

- оповещатель речевой потолочный
Условные обозначения:

Примечания:
1. Кабельная трасса и количество зон оповещения  приняты условно.  При оптимизации способа

прокладки кабельных трасс -решения согласовать с заказчиком и проектировщиком. Возможна
организация - 8 зон оповещения на этаже. До монтажа уточнить у заказчика необходимость
организации большего количества зон оповещения по запросам арендаторов помещения.

2. Речевые оповещатели  установить  в конструкцию подвесного потолка с учетом расположения
осветительных приборов и пожарных извещателей.

3. Лотки металлические для прокладки кабелей системы  учтены  в разделе 02-1502-ЛВС.
4. Прокладка кабелей от ШКВ2 до оповещетелей и далее, по всем участкам трассы осуществляется

в гофротрубе ф16мм по стенам и потолку, и по лотку металлическому. Крепление к стенам и
потолку держателями гофры.

5. Шкаф ШКВ2 (укомплектованный RA-8236 трансляционным усилителем ) - установить на стене в
пом.217 (Подсобное помещение) на высоте 1,5м от уровня чистого пола.

6. Опуски кабелей системы оповещения до шкафа ШКВ2 выполнить по конструкциям
предусмотренным разделом 02-1502-ОПС.

- кабельная трасса  системы оповещения (зона 1)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 2)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 3)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 4)

2BIAS1-2

2BIAS1-3

2BIAS1-4

2BIAS2-2

2BIAS3-22BIAS4-22BIAS5-2

2BIAS6-2 2BIAS7-2
2BIAS8-2

2BIAS9-2

2BIAS10-22BIAS11-2

2BIAS12-2

2BIAS13-2

2BIAS14-2

2BIAS15-2

2BIAS16-2

2BIAS17-2

2BIAS18-2 2BIAS19-2

2BIAS20-2

2BIAS21-22BIAS22-2

2BIAS23-2

2BIAS2-3

2BIAS3-3

2BIAS4-32BIAS5-3

2BIAS6-3

2BIAS7-3

2BIAS8-3 2BIAS9-3 2BIAS10-3

2BIAS11-32BIAS12-32BIAS13-3

2BIAS14-3

2BIAS15-3

2BIAS16-3

2BIAS17-3

2BIAS18-3

2BIAS19-3

2BIAS20-3 2BIAS21-3

2BIAS2-4 2BIAS3-4

2BIAS4-4

2BIAS5-4

2BIAS6-4 2BIAS7-4 2BIAS8-4

2BIAS9-4
2BIAS10-42BIAS11-4

2BIAS12-4 2BIAS13-4 2BIAS14-4

2BIAS15-4

2BIAS16-42BIAS17-4

2BIAS18-4 2BIAS19-4 2BIAS20-4

2BIAS21-4

2BIAS22-4

2BIAS23-4

2BIAS24-4 2BIAS25-4 2BIAS26-4

- вызывная абонентская панель

2АР3

2АР22АР1

- кабельная трасса (интерфейс RS-485) системы оповещения

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить в трубе
гофрированной по стене в штробе.

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить внутри
конструкции образованной гипсокартоном вокруг
металлической колонны.

2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе
гофрированной по потолку. Кабель в гофре
крепить держателями гофротрубы.

3Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x0,78
2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Приходят с 1-го этажа
Подъем вертикально в лотке
металлическом,предусмотренном
в разделе 02-1502-ЛВС 2700
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Речевое оповещение.
План расположения оборудования.

1этаж.

- кабельная трасса системы оповещения в кабельном лотке металлическом

- оповещатель речевой потолочный
- кабельная трасса (интерфейс RS-485) системы оповещения

Условные обозначения:

- кабельная трасса  системы оповещения (зона 1)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 2)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 3)

- оповещатель речевой настенный

ШКВ1

- кабельная трасса  системы оповещения (зона 4)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 5)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 6)

1BIAS1-1 1BIAS2-1 1BIAS3-1

1BIAS4-1

1BIAS5-1

1BIAS6-1 1BIAS7-1 1BIAS10-1

1BIAS8-1

1BIAS9-1

1BIAS11-1

1BIAS1-2

1BIAS2-2

1BIAS3-2

1BIAS4-2

1BIAS5-2

1BIAS6-2

1BIAS7-2

1BIAS8-2

1BIAS9-2

1BIAS10-2

1BIAS11-2

1BIAS12-2

1BIAS13-2

1BIAS14-2

1BIAS15-2

1BIAS16-2

1BIAS17-2

1BIAS18-2

1BIAS19-2

1BIAS20-21BIAS21-21BIAS22-2

1BIAS23-2

1BIAS24-2

1BIAS25-2

1BIAS26-2

1BIAS27-2 1BIAS28-2 1BIAS29-2

1BIAS30-2

1BIAS1-3

1BIAS2-3

1BIAS3-3

1BIAS4-3

1BIAS5-3

1BIAS6-3

1BIAS7-3

1BIAS8-3

1BIAS9-3

1BIAS10-3

1BIAS11-3

1BIAS12-3

1BIAS13-3

1BIAS14-3

1BIAS1-4 1BIAS2-4

1BIAS3-4

1BIAS1-5
1BIAS2-5 1BIAS3-5

1BIAS4-5

1BIAS5-5

1BIAS6-5

1BIAS1-61BIAS2-61BIAS3-6

1BIAS4-6 1BIAS5-6

Примечания:
1. Речевые потолочные оповещатели  установить  в конструкцию подвесного потолка с

учетом расположения осветительных приборов и пожарных извещателей. Речевые
настенные оповещатели  установить на высоте 2,3м от уровня чистого пола.

2. Лотки металлические для прокладки кабелей системы  учтены  в разделе
02-1502-ЛВС.

3. Прокладка кабелей от ШКВ1 до оповещетелей и далее, по всем участкам трассы
осуществляется в гофротрубе ф16мм по стенам и потолку, и по лотку
металлическому. Крепление к стенам и потолку держателями гофры.

4. Опуски кабелей системы оповещения до шкафа ШКВ1 выполнить по конструкциям
предусмотренным разделом 02-1502-ОПС.

1ШПС2

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить в трубе
гофрированной по стене в штробе.

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить в трубе
гофрированной по стене в штробе.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

1АР2

1АР1

1АР3

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной
по стенам в запотолочном пространстве. Кабель в
гофре крепить держателями гофротрубы. Высота
крепления кабеля в гофротрубе по стенам 3,8м от
уровня чистого пола.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Миниканал пластиковый 25х17мм.
Выполнить прокладку кабелей в миниканале по стенам.
Высоту прокладки кабелей по стенам определить при
монтаже.

3Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x0,78
2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Уходят на верхние этажи
Подъем вертикально в лотке
металлическом,предусмотренном
в разделе 02-1502-ЛВС

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе
гофрированной по стенам на высоте 3,1м
от уровня чистого пола в штробе.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе
гофрированной по стенам на высоте 3,1м
от уровня чистого пола в штробе.
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Наименование

Тамбур

Входной вестибюль торгового комплекса

Обеденный зал (15 мест)

Тамбур

Тамбур

Санузел

Помещение уборочного инвентаря

Доготовочный цех

Итого на кафетерий:

Обеденный зал (15 мест)

Тамбур

Тамбур

Санузел

Помещение уборочного инвентаря

Раздаточная

Моечная столовой и кухонной посуды

Горячий цех

Холодный цех

Коридор

Кладовая

Гардероб

Душевая

Санузел

Итого ПОП быстрого обслуживания

Услуги сканирования

Зона ожидания

Сервисный центр по ремонту телефонов

Зона ожидания

Фотоуслуги

Зона ожидания

Пункт приема электроприборов в ремонт

Зона ожидания

Пункт приема одежды в ремонт

Зона ожидания

Ремонт часов

Зона ожидания

Приемный пункт химчистки

Зона приема вещей

Зона выдачи вещей

Итого на зону бытового обслуживания

Помещение охраны ТК

Комната видеонаблюдения магазина

Входная зона магазина

Торговый зал

Служба подготовки заказов 

Коридор

Гардероб пищ.производства (жен.)

Кабинет зав. производством

Кабинет администрации магазина

Главная касса

Гардероб магазина (муж.)

Гардероб магазина (жен.)

Санузел (жен.)

Санузел (муж.)

Помещение уборочного инвентаря

Комната приема пищи

Склад бытовой химии

Цех разделки и расстойки теста

Санпропускник

Моечная цех. инвентаря

Цех замеса теста

Мойка яиц

Склад бакалеи

Фасовка охлажденных товаров

Фасовка замороженных товаров

Помещение низкотемп. камеры

Помещение среднетемп. камеры

Склад упаковочных материалов

Склад производства №2

Склад производства №1

Прием товара (загрузка)

Склад возврата

Кабинет кладовщика

Склад напитков

Агрегатная 

Итого на супермаркет

Лестничная клетка

Помещение ТБО

Камера трансформатора

РУ-10кВТ

Камера трансформатора

РУ-0.4кВТ

Лестничная клетка

Прием товара (загрузка) ТВК

Лифтовой холл

Лестничная клетка

Помещение ТБО

Всего (на этаж)

Площадь,
м2
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Речевое оповещение.
План расположения оборудования.

1этаж.

- кабельная трасса системы оповещения в кабельном лотке металлическом

- оповещатель речевой потолочный
- кабельная трасса (интерфейс RS-485) системы оповещения

Условные обозначения:

- кабельная трасса  системы оповещения (зона 1)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 2)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 3)

- оповещатель речевой настенный

ШКВ1

- кабельная трасса  системы оповещения (зона 4)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 5)
- кабельная трасса  системы оповещения (зона 6)
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Примечания:
1. Речевые потолочные оповещатели  установить  в конструкцию подвесного потолка с

учетом расположения осветительных приборов и пожарных извещателей. Речевые
настенные оповещатели  установить на высоте 2,3м от уровня чистого пола.

2. Лотки металлические для прокладки кабелей системы  учтены  в разделе
02-1502-ЛВС.

3. Прокладка кабелей от ШКВ1 до оповещетелей и далее, по всем участкам трассы
осуществляется в гофротрубе ф16мм по стенам и потолку, и по лотку
металлическому. Крепление к стенам и потолку держателями гофры.

4. Опуски кабелей системы оповещения до шкафа ШКВ1 выполнить по конструкциям
предусмотренным разделом 02-1502-ОПС.

1ШПС2

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить в трубе
гофрированной по стене в штробе.

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями гофротрубы.
Опуск кабеля до вызывной панели выполнить в трубе
гофрированной по стене в штробе.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной по
потолку. Кабель в гофре крепить держателями
гофротрубы.

1АР2

1АР1

1АР3

Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе гофрированной
по стенам в запотолочном пространстве. Кабель в
гофре крепить держателями гофротрубы. Высота
крепления кабеля в гофротрубе по стенам 3,8м от
уровня чистого пола.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Миниканал пластиковый 25х17мм.
Выполнить прокладку кабелей в миниканале по стенам.
Высоту прокладки кабелей по стенам определить при
монтаже.

3Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x0,78
2Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4x2x1,5
Уходят на верхние этажи
Подъем вертикально в лотке
металлическом,предусмотренном
в разделе 02-1502-ЛВС

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе
гофрированной по стенам на высоте 3,1м
от уровня чистого пола в штробе.

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0
Труба гофрированная ф16мм
Выполнить прокладку кабелей в трубе
гофрированной по стенам на высоте 3,1м
от уровня чистого пола в штробе.
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